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ЛАБОРАТОРНЫМСЙЫТАНИЙ

№ 6910-6912 от 16 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Пристенского сельсовета Пристанского 
района Курской области

2. Юридический адрес: Курская область, Пристенский район, с. Пристенное, ул. Центральная, д. 30

3. Наименование образца (пробы):
Проба № 6910 - Вода из скважины
Проба № 6911 - Вода из водоразборной колонки 
Проба № 6912 - Вода из скважины

4. Место отбора: Администрация Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области, Курская 
область, Пристенский район, с. Пристенное
Проба № 6911 - Колонка, с. Пристенное, ул. Центральная 
Проба № 6912 - Скважина, д. Колбасовка, ул. Пензенская

5. Условия отбора, доставки 
Дата и время отбора:
30.03.2021 08:00
Ф.И.О., должность: Богданова Л. И., Помощник врача по гигиене труда 
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.03.2021 10:30 
НД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных 
распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявление, договор № 4/6-1485Р от 22.03.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанИиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01.06.21.6910 ; 01.06.21.6911 ; 01.06.21.6912

9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
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10» Результаты, испытаний 1

№№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения Результаты испытаний Величина допустимого j 
уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З  
Образец поступил 30.03.2021 11:00 

Регистрационный номер пробы в журнале 6910 
дата начала испытаний 30.03.2021 11:00 дата выдачи результата 09.04.2021 11:00

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016
2 Привкус балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016
3 Цветность градус 2,0±0,6 не более 20 ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (по каолину) мг/дмЗ 0,90±0,18 не более 1,5 ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Газина О. И., химик-эксперт санитарно-
гигиенической лаборатории

К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 30.03.2021 11:00 

Регистрационный номер пробы в журнале 6910 
дата начала испытаний 30.03.2021 11:00 дата выдачи результата 09.04.2021 11:00

1 Водородный показатель ед. pH 7,32±0,20 6 -9 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-
97

2 Железо (Fe, суммарно) мг/дмЗ 0,27±0,04 не более 1,0 ПНДФ 14.1:2:4.214-06

u i - i Окисляемость перманганатная мг02/дмЗ 0,89±0Д8 не более 5 ГОСТ Р 55684-2013 1

j  4 Поверхностно-активные вещества 
(ПАВ), анионо-активные мг/дмЗ менее 0,025 не более 0,5 ПНДФ 14.1:2:4.158- : 

2000

i  5 Нефтепродукты (суммарно) мг/дмЗ менее 0,005 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.128-98|
6 Фенольный индекс мг/дмЗ менее 0,0005 не нормируется ПНДФ 14.1:2:4.182-02'
^ j Общая минерализация (сухой 

! остаток) мг/дмЗ 331±30 не более 1000 ПНДФ 14.1:2:4.114-97

8 | Жесткость общая °Ж 5,5±0,8 j не более 10 ГОСТ 31954-2012
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Газина О. И., химик-эксперт санитарно-

гигиенической лаборатории
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Образец поступил 30.03.2021 10:40 
Регистрационный номер пробы в журнале 6910 

дата начала испытаний 30.03.2021 10:40 дата выдачи результата 07.04.2021 17:40
1 Общее микробное число КОЕ/смЗ 0 не более 50 МУК 4.2.1018-01

! 2 j  Обобщенные колиформные бактерии (КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-0!
2 Термотолерантные колиформные к о е /100счЗ 

1 ^ i бактерии не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

| Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической 
j  лабораторией - врач-бактериолог

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 30.03.2021 11:00 

Регистрационный номер пробы в журнале 6911 
дата начала испытаний 30.03.2021 11:00 дата выдачи результата 08.04.2021 09:56

И Запах балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016
2 Привкус балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016

! 3 Цветность градус 3,4+1,0 не более 20 ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) мг/дмЗ 9,3+ls3 не более 1,5 ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Газина О. И., химик-эксперт санитарно-
гигиенической лаборатории

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 30.03.2021 10:40 

Регистрационный номер пробы в журнале 6911 
дата начала испытаний 30.03.2021 10:40 дата выдачи результата 07.04.2021 17:40

1 Общее микробное число КОЕ/смЗ 0 не более 50 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической
лабораторией - врач-бактериолог

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З  
Образец поступил 30.03.2021 11:00 

Регистрационный номер пробы в журнале 6912 
дата начала испытаний 30.03.2021 11:00 дата выдачи результата 09.04.2021 11:02

1 Запах балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016
2 Привкус балл 0 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016
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№№
п/п Определяемые показатели

Единицы
измерения

Результаты испытаний
Величина допустимого 

уровня
НД на методы 
исследований

3 Цветность градус 2,8+0,8 не более 20 ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (по каолину) мг/дмЗ 2,8+0,6 не более 1,5 ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Газина О. И., химик-эксперт санитарно-
гигиенической лаборатории

К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 30.03.2021 11:00 

Регистрационный номер пробы в журнале 6912 
дата начала испытаний 30.03.2021 11:00 дата выдачи результата 09.04.2021 11:02

1 Водородный показатель ед. pH 7,13±0,20 6 -9 ПНДФ 14.1:2:3:4.121- 
97

2 Железо (Fe, суммарно) мг/дмЗ 0,60±0,10 не более 1,0 ПНДФ 14.1:2:4.214-06
3 Окисляемость перманганатная мг02/дмЗ 0,67±0,13 не более 5 ГОСТ Р 55684-2013

4 Поверхностно-активные вещества 
(ПАВ), анионо-активные мг/дмЗ менее 0,025 не более 0,5 ПНДФ 14.1:2:4.158- 

2000
5 Нефтепродукты (суммарно) мг/дмЗ менее 0,005 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.128-98
6 Фенольный индекс мг/дмЗ менее 0,0005 не нормируется ПНДФ 14.1:2:4.182-02

7 Общая минерализация (сухой 
остаток) мг/дмЗ 356±32 не более 1000 ПНДФ 14.1:2:4.114-97

8 Жесткость общая °Ж 4,4±0,7 не более 10 ГОСТ 31954-2012
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Газина О. И., химик-эксперт санитарно-

гигиенической лаборатории
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Образец поступил 30.03.2021 10:40 
Регистрационный номер пробы в журнале 6912 

дата начала испытаний 30.03.2021 10:40 дата выдачи результата 07.04.2021 17:40
1 Общее микробное число КОЕ/смЗ 0 не более 50 МУК 4.2.1018-01
2 Обобщенные колиформные бактерии КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической
лабораторией - врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

__________  '■ - Мазурова Е. С. Медицинский статистик
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